关于福建省东南电化能耗在线监测
端系统建设招标情况说明
1、 项目情况
应省经信委、省质监局要求（闽经信环资〔2018〕103号），福建省东南电化有限公司须在2018年12月底完成能源消费总量数据的在线采集和实时监测。届时，福建省东南电化公司的能源消费总量（电力、原煤、水）应实现在线监测并能够真实、准确、实时上传到省平台。
二、技术要求
1）从用户系统中（生产系统）读取所需的能源数据并要求用防火墙隔离,确保内部系统安全和数据安全。
2）“2+1”能耗在线监测安全终端使用公安部认可的产品；
3）把采集到端设备的能源消耗数据，严格按照本单位能耗在线监测技术规范对数据进行加密处理，由公司网络机柜通过互联网上传至省平台；
4）电量采集：从MES系统(登陆经常出问题，但数据库没问题）的接口处采集；
5）采用Windows10操作系统；
三、软硬件要求（供货设备要得到公安部认可)
结合企业端系统建设内容要求，能耗在线监测端设备作为放置于重点用能单位的负责数据传输与安全隔离的关键节点设备，系统软件功能要包括企业信息、能源监控、统计分析、能耗成本、能效报告、报警管理、设备管理、数据上传、能源报表等模块功能；硬件功能要求包括设备硬件配置、接口类型及数量、硬件防火墙 、供电电源和安装结构等内容，产品结构设计应遵循易安装、易维护、高可靠性的原则，可采用一体化结构。安全功能中，对外接口与生产系统网络隔离采用“2+1”物理隔离网闸的安全隔离方式，内网主机和外网主机通过安全隔离数据交互单元连接，确保生产网络安全，信息安全保护应符合相关标准。 具体要求如下：
1.1 硬件配置 
隔离：独立双主机“2+1”（外网主机、内网主机+安全数据交换单元）架构，非IP物理隔离。 （公安部三所认证）
1.2 接口类型及数量 
1.2.1内网主机单元 
数据接入串口（RS232/RS485）至少2路，数据接入以太网接口至少2路。 
1.2.2 外网主机单元 
数据发送以太网接口至少2路。 
1.2.3 人机接口 
至少支持USB接口3个（含CA证书接口1个），具备VGA等视频接口1个。 

1.4 安装结构 
（1）模块化结构可动态裁剪或扩展； 
（2）机箱结构设计符合标准19英寸机柜上架安装方式基本尺寸。 
1.5 环境条件 
能耗在线监测端设备的性能要求详见表1。 
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2 软件功能要求 
2.1基础数据处理、本地存储及数据上传 
能耗在线监测端设备应具备基础数据处理、本地存储及数据上传等基本功能，相应软件应具备如下功能： 
（1）数据统计转换：应依据业务需求，对数据进行统计，转换数据格式、类型及量纲，得到规范中要求的数据； 
（2）数据汇总计算：应支持能耗数据汇总计算功能，可将多项能耗数据合并成一个汇总的能耗数据。应至少支持数据累加、相减、乘除、积分等逻辑计算功能。具体包括但不限于如下几种运算规则： 
a)利用加法原则，从多个支路汇总某项能耗数据； 
b)利用减法原则，从总能耗中除去不相关支路数据得到某项能耗数据； 
c)利用乘法原则，通过典型支路计算某项能耗数据。 
（3）数据验证：应依据本系统制定的各行业数据采集技术指南的相关数据验证要求，对接入数据进行验证，判断能耗数据是否正确合理； 
（4）数据存储：本地历史数据应存储6个月以上，并可以方便导出； 
（5）数据展现：应依据实际应用需求，为重点用能单位提供能耗数据的查询、统计功能； 
（6）数据上传：上传数据经过HTTPS协议加密传输。如果数据传输失败或超时（网络故障），能耗在线监测端设备将重发数据，直至接收成功反馈消息。 
3 数据传输 
3.1 多中心同步上传 
能耗在线监测端设备应支持多中心上传功能，具备至少同时向两个以上数据中心发送数据的功能，能耗在线监测端设备数据上传中心可在本地或远程配置。 
3.2 上传协议要求 
能耗在线监测端设备数据上传协议应符合《重点用能单位能耗在线监测系统端设备接口协议规范》要求，采用数据加密后，将数据上传到系统平台。 
3.3 上传频率 
能耗在线监测端设备采集上传的数据指标按照上传周期不同分为每日采集上传的数据指标和每月上传的数据指标。其中，每日采集上传的数据指标包括每日指标和实时指标两类，实时指标为每间隔15分钟采集一次的能源消耗实时数据，非人工填报数据均需上传实时指标（电量）。 
3.4 上传时间 
能耗在线监测端设备需具备设定能耗数据上传时间的功能。端设备向平台注册后，可根据平台返回的数据上传时间自动或手动进行设定。 
3.5 数据重传 
在网络异常情况下，能耗在线监测端设备应支持自动重新上传功能，通过多次数据重传，减少网络异常导致的数据丢失。 
在较长时间的网络异常情况下，能耗在线监测端设备可在下一个数据上传时间窗口，自动补传数据。 
3.6 数据补传 
能耗在线监测端设备应支持人工补传功能，当上传的采集数据不完整或不准确时，可通过人工填报的方式进行真实数据补传。 
4 数据要求 
4.1 企业基本信息 
能耗在线监测端设备应支持企业基本信息上传功能。企业基本信息内容应符合《重点用能单位能耗在线监测系统基础信息与格式规范》要求。 
4.2 能耗上报数据 
能耗在线监测端设备上报的能耗数据项应符合所在行业“数据采集技术指南”要求。 
4.3 数据正确性 
能耗在线监测端设备应支持数据合理性检查，对超出合理范围的数据应给出报警或提示。 
5信息安全要求 
5.1 高强度身份认证 
能耗监测端设备需采用经过国家信息中心认证的统一的CA数字认证证书，证书提供基于PKI数字证书技术的高强度身份认证服务，能耗监测端用户只能通过统一的CA数字认证证书连接国家、省级平台。 
5.2 数据安全交互 
企业端设备上传能耗数据经过“CA认证+HTTPS协议+VPN专线”方式多重加密传输。 
5.3 安全隔离 
能耗在线监测端设备应遵循GB/T 20279《信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求》中对网络和终端隔离产品的技术要求，并获得国家认可的第三方检验检测机构的信息安全产品认证评测。 
6 运维管理 
6.1本地维护 
能耗在线监测端设备应具备本地维护功能，通过自带显示屏或其他维护接口方式查看设备工作状态，以便快速定位故障点及诊断报修。 
6.2远程监控 
能耗在线监测端设备应提供远程监控接口，至少能够提供设备硬件（CPU、内存、硬盘等）工作状态、应用程序运行状态、设备操作系统信息（操作系统类型、版本）等远程监控信息和监控错误日志信息。 
6.3 远程配置 
应支持通过远程方式完成能耗在线监测端设备外网主机部分的上传地址、采集数据项、计算公式等参数配置。 
6.4 远程升级 
能耗在线监测端设备应具备远程安装、卸载、升级应用程序的功能。 
能耗在线监测端设备进行远程安装、卸载、升级等操作时，必须充分保证端设备数据库安全，不得对企业能耗数据进行修改、复制、查看等任何操作。 
7产品认证 
能耗在线监测端设备应遵守GB/T 20279 《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》相关规定，且通过国家认可的第三方检验检测机构的检测认证，并取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 
能耗在线监测端设备原则上应遵守GB/T 17626 《电磁兼容 试验和测量技术系列标准》中相关规定，且需满足国家节能中心发布的《重点用能单位能耗在线监测端设备接口协议规范》及《重点用能单位能耗在线监测端设备检测规范》中对端设备应用软件的相关规定，并取得国家认可的第三方检验检测机构的检测报告。 
   中标单位要能确保达到此项端系统建设的上述功能，所提供的产品也要得到相关部门的检验认证，相关证明一并附带。具体设备清单可参考下表：
	序号
	名称
	单位
	数量

	
1
	“2+1”隔离主机），包括操作系统软件、数据库软件，带安装支架配件}
	
套
	
1

	2
	能源消费总量在线监测管理企业端系统
	套
	1

	3
	硬件防火墙（华为品牌，支持WEB管理、带安装支架配件）
	套
	1

	4
	数据流量卡
	年
	5

	5
	4G远程通信模块
	台
	1



四、产品资质
1、“2+1”能耗监测端设备：须符合国家能源中心2018年5月发布的《重点用能单位耗在线监测系统技术规范-端设备技术规范（NHJC-06-2018），取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
1.1 提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
1.2 提供公安部信息系统安全产品质量监督检验中心出具的检验检测报告。
1.3 提供设备厂商出具的产品授权书（须提供授权书原件，并在授权书中注明投标项目名称和编号）
2、软件功能模块须符合福建省经信委2018年6月发布的《福建省企业端系统建设技术方案（内容及格式要求）》，具有企业信息、能源监控、统计分析、能耗成本、能效报告、报警管理、设备管理、数据上传、能源报表等模块功能。
五、其他事项
1） 附带相关资料及其他事项
中标单位需提供软硬件清单及配套资料，提供系统软件、数据库软件、能源消耗在线监测管理企业端系统软件及授权，提供用户操作手册，提供系统安装的操作指导手册。
2） 培训
   设备安装调试好后，必须负责对用户软件工程师进行系统安装、调试和使用的培训；必须负责对本公司至少2名（含）以上能源管理工程师进行培训，让企业的能源管理工程师懂得操作能耗监测端设备，懂得手工录入，懂得查询数据，懂得基本的日常故障维护；
3）运维服务
招标单位需提供远程服务及现场服务。远程服务不能解决的，需安排工程师在48小时内到达企业现场维护。
[bookmark: _Toc489894709][bookmark: _Toc363484965][bookmark: _Toc455308714][bookmark: _Toc439792323][bookmark: _Toc361844612][bookmark: _Toc360028591]六、承包商资质、业绩要求
1、通过ISO9001管理体系认证（提供认证证书复印件并加盖公章）
2、软件企业（提供省级经信主管部门颁发的软件企业认定证书）
3、商业信誉良好（提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的证明材料，其中证明材料系指在“信用中国”网站上的查询记录截图，自行编写无效）
[bookmark: _GoBack]4、提供能耗在线监测系统（能源计量信息采集采集系统）三年内的业绩（提供项目合同复印件并加盖公章）。
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